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24V

24V

24V

Pagrindinis 
patalpos valdiklis

Papildomas 
patalpos valdiklis 

#1

Papildomas 
patalpos valdiklis 

#2

Papildomas 
patalpos valdiklis 

#3

GPI Patalpos pavadinimas

Šildymo / vėsinimo jungiklis

„ECO“ / „Komforto“ jungiklis

Bendrasis sistemos aliarmas 

Relė 1 2 1 2 1 2 1 2

Cirkuliacinis siurblys

Katilas

Šildymo / vėsinimo jungiklis

Sausintuvas 

Aušintuvas 

„Komforto“ / „ECO“ 

Išplėtimo modulis

Pavaldusis modulis

Ryšio modulis

R-208

1	 Sistemos apžvalga
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Patalpos valdiklio kanalas Išplėtimo modulio kanalas

Patalpos pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termostatas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T-161

T-162

T-163

T-165

T-166

T-168

T-169

Prijungtas išorinis jutiklis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grindų jutiklis

Lauko jutiklis

Nuotolinis jutiklis

Prijungtos pavaros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a b a b

24V

Sistemos įrenginys 1 2 3 4 5 6

Patalpos valdiklis

Relės modulis

T-163

2	 Pagrindinis patalpos valdiklis
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Patalpos valdiklio kanalas Išplėtimo modulio kanalas

Patalpos pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termostatas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T-161

T-162

T-163

T-165

T-166

T-168

T-169

Prijungtas išorinis jutiklis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grindų jutiklis

Lauko jutiklis

Nuotolinis jutiklis

Prijungtos pavaros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a b a b

24V

Sistemos įrenginys 1 2 3 4 5 6

Patalpos valdiklis

Relės modulis

3	 Papildomas patalpos valdiklis #1
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LT
Patalpos valdiklio kanalas Išplėtimo modulio kanalas

Patalpos pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termostatas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T-161

T-162

T-163

T-165

T-166

T-168

T-169

Prijungtas išorinis jutiklis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grindų jutiklis

Lauko jutiklis

Nuotolinis jutiklis

Prijungtos pavaros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a b a b

24V

Sistemos įrenginys 1 2 3 4 5 6

Patalpos valdiklis

Relės modulis

4	 Papildomas patalpos valdiklis #2
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Patalpos valdiklio kanalas Išplėtimo modulio kanalas

Patalpos pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Termostatas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T-161

T-162

T-163

T-165

T-166

T-168

T-169

Prijungtas išorinis jutiklis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grindų jutiklis

Lauko jutiklis

Nuotolinis jutiklis

Prijungtos pavaros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a b a b

24V

Sistemos įrenginys 1 2 3 4 5 6

Patalpos valdiklis

Relės modulis

5	 Papildomas patalpos valdiklis #3
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